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OEC Th0is
Linz AG wa-wu, Wasserrohrnetz Asten, 4021 Linz Proben-Ni.: 20-0029-002
02 IWA Labor Asten Ipfdorferstr. 7, ID10031003 Probeentnahme: 07.01.2020
TW nativ; Behalter chemisch Probenehmer:  Goldhofer i.A.IWA
Probensingang: 07.01.2020
Untersuchung:  08.01.2020 - 15.01.2020
Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode
Probenahmeverfahren I P ST
Probenahme Vorschrift ON ISO 5667-5 AL F
Sensorische Untersuchungen poaL. Ph lme omn
Prifungskommentar sensorlgche | T 5T R e j OENORM M 6620; Ref: SOP 005
Prifung vor Ort !
Férbung {sensorisch) farblos !farblos OENORM M 6620; Ref: SOP 005
Triibung (sensorisch) L [ keine OENORM M 6620; Ref: SOP 005
Geruch (sensorisch) geruchlos Qeruchlos, ohne OENORM M 6620; Ref: SOP 005
Geschmack (sensorisch) - OENORM M 6620; Ref: SOP 005
Bodensatz (sensorisch) keiner OENORM M 6620; Ref: SOP 005
Physikalische Parameter
Temperatur 99 °C 02: ONORM EN ISO 5814 und Temp:
DIN38404-4; Ref: SOP 017 vor ORT
pH-Wert 7.5 min, 6,5 OENORM EN 130 10523 Messung vor
max. 8,5 Ort; Ref SOP 018
pH-Wert 7.6 min. 6,5 CENORM EN ISO 10523; Ref- SOP 018
max. 9,5
Leiifahigkeit bei 20 °C 501 pS/iem max, 2.500 OENORM EN 27888; Ref: SOP 088
UV-Absorption 253,7 nm 1.0 1/m DIN 38404-3; Ref. SOP 016
UV-Durchlissigkeit 10cm 794 % DIN 38404-3; Ref: SOP 016
Geldsie Gase
Sauerstoff 8.4 mgh min. 3,0 02: ONORM EN 1SO 5814 und Temp:
DIN38404-4; Ref: SOP 017 vor ORT
Chemische Mindestuntersuchung
Gesamthérte 15,4 °*dH Berechnung *
Séurekapaziit Ks4,3 4,527 mmol/ DIN 38409-7; Ref: SOP 002
Karbenathérte in °dH 12,7 °dH Berechnung * '
Calcium 78,4 mgi max. 400,0 OENORM EN ISO 14911; Ref: SOP 111
Magnesium 18,0 mg/ max. 150,0 OENORM EN ISO 14911; Ref: SOP 111
Natrium 13,1 mg/l max, 200,0 OENORM EN ISO 14911; Ref: SOP 111
Kallum 3,0 mg/ max. 50,0 OENORIM EN 1SO 14911; Ref: SOP 111
Elsen <0,01 mg! max. 0,200 ?OENORM EN ISO 17294-2; Ref: SOP
Mangan gesamt 6,001 mg/l max, 0,050 ?OI.-:.‘NORM EN IS0 17294-2; Ref. SOP
Ammonium < 0,03 mg/ max. 0,500 max. 5,000 OENORM iSO 7150-1; Ref: SOP 013
Witrat 12,5 mgl max. 50,0 ?ﬁNORM EN ISO 10304-1; Ref: SOP
Nitrit <0,01 mgh max. 0,100 OENORM EN 26777: Ref: S0P 008
NO3/50 + NO2/3 0,25 mg/ max. 1,00 Berechnung *
Hydrogencarbonat 273,2 mg/l Berechnung *
Chlorid 23,6 mgh max. 200,0 ?1E1N0RM EN ISO 10304-1; Ref: SOP
Sulfat 21,4 mgft max. 250,0 max. 750,0

OENORM EN I1SO 10304-1; Ret: SOP
111

Dieser Bercht dwf ohne unsere schriftiiche Zustimmung nicht auszugswelse vervielftigt oder auszugeweigse verdffontiicht  werden.
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Linz AG wa-wu, Wasserrohrmetz Asten, 4021 Linz Proben-Nr.: 20-0029-002
02 IWA Labor Asten Ipfdorferstr. 7, 1D10031003 Probeentnahme: 07.01.2020
TW nativ; Behalter chemisch Probenehmer.  Goldhofer i. A.IWA
Probeneingang: 07.01.2020
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Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode
Summenparameter
TOC (als C) 0,7 mgfl OENORM EN 1484; Ref: SOP 084
(NPOC)
Ancrganische Spurenbestandteile
Bor 0,033 mg/ max. 1,000 OENORM EN I1SO 17204-2; Ref: SOP
104
n.n. = nicht nachweisbar n.b. = nicht bestimmbar - = nicht bestimmt
Kommentare

BGBI 304/2001 ivm BGBL I Nr. 362/2017 Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBI. | Nr. 13/2006

Freigabe durch: Dipl.-Ing. Harafd Pichler
Freigabe am: 17.01.2020
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Disser Bericht darf ohne unsers schriftiiche Zustimmung nicht auezugewelse verviclfditigt oder ausaugwwelse verbMapticht werden.
Dle Ergebnisse bozlehen sich ausschlloBlich auf  den Praf-undinspeldionsgegenstand  zum  Zeltpunkt der Messung bzw. Inspektion,

Swirenes Mirilorte  Methoden  wupden  auBerholb  des Atirediterungsumfanges  gepriift.
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