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Marktgemeinde OED-Ohling Datum: 06.11.2017
Mostviertelplatz 1 Kontakt: DI Dr. Norbert Inreiter

_Ohli Tel.: +43(0)5 0555 41600
%352 Mf”";]er ehling Fax: +43(0)50555 41605
sterreic E-Mail: norbert.inreiter@ages.at
Dok. Nr.: D-16551247

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht gilt nur flir den/dle Untersuchungsgegenstand/-gegenstinde der gegensténdlichen Auftragsnummer. Dieser Prilfbericht darf
grundsétzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, welters darf nichts
hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 17120514

Kundennummer: 6204101

Externe Kennung: T17-00651

Datum des Auftrages: 31.10.2017

Rechnungsempfanger: Marktgemeinde Oed-Ohling, Mostviertelplatz 1, 3362 Oed-Oehling

Priifbericht ergeht an: Amt der Niedergsterreichischen Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle

Marktgemeinde OED-Ohling

Probenummer: 17120514-001

Externe Probenkennung: T17-00651.6

Probe eingelangt am: 31.10.2017

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Oed - Ohling GS2-WL-1510/012
Anlagen-Id: WL-1510

Probenahmestelle: Ortsnetz Betriebsgebiet Oed-West
Probestellen-Nr.: 024057

Probenehmer: Alfred Miiller

Probenahmedatum: 30.10.2017

Probenahmedatum: 30.10.2017

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Alfred Mller

Witterung bei der Probenahme: bewdlkt

Lufttemperatur (°C): 6,0
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Untersuchung von-bis: 31.10.2017 - 06.11.2017

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis | N, K
Untersuchungsumfang L
Untersuchungsumfang ' R - RoutinemadBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Riickschluss auf die

L. ) 1
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.
Riickschluss auf Diese Untersuchung idsst einen Riickschluss auf die 1
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu. -
Angewendete . .
Wasseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 1
Verteilte Wassermenge 220,0 m3/d | 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung ! !
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit | N | K
Messungen vor Ort B
Wassertemperatur 14,9 grd C 3
pH Wert (vor Ort} 7,93 6,50 - 9,50 I 4
Leitfahigkeit {vor Ort) 528 max. 2500 US/cm | 5
Farbung (vor Oit) farblos, klar 2
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 2
Bodensatz {vecr Ort) kein Bodensatz B o 2
Chemische Parameter |
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/l | 6
Mikrobiologische Parameter |
. I F—— PR, ;
Kolor?.lebiidende Einheiten bei 22°C 2 max. 100 KBE/m! ‘ =
Bebriitungstemperatur |
koloniebiidende Einheiten bei 37°C ‘
Bebritungstemperatur . max. 20 KBE/ml | /
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100m! | 8
Coliforme Bakterien o 0 max. 0 KBE/1GOm| | 8
Enterokokken - 0 B max. 0 KBE/100mI | | 9
Alifallig verwendete Abkiirzungen:
IPW/ ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert”) n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW .. Parameterwert {"Grenzwert™) X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhaib der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T17-00651.7
31.10.2017
Privatprobe
Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Oed - Ohling GS2-WL-1510/012
WL-1510

Ortsnetz Oed

011966

Alfred Miiller

30.10.2017

30.10.2017
AGES

Ja

Alfred Miiller

31.10.2017 - 06.11.2017

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die 1
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.
Riickschluss auf Diese Untersuchung l&ésst einen Riickschluss auf die 1
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.
Angewendete . .
Waiseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 17
Verteilte Wassermenge 220,0 m3/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 15,8 grd C 3
pH Wert (vor Ort) 7,85 6,50 - 9,50 4
Leitfahigkeit (vor Ort) 562 max. 2500 pUS/cm 5
Farbung (vor Ort) farblos, klar 2
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 2
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 2
Chemische Parameter
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/I 6
Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C 0 max. 100 KBE/ml 7
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Parameter Ergebnis iPW PW Einheit | N | K
Bebrutungstemperatur o
o — P,

koloniebildende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/mi | 7
Bebriitungstemperatur !
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 8
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 8
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 9

Aliféllig verwendete Abkirzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert™ n.4a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW e Parameterwert {"Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreaitiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalo der Bestimmungsgrenze={Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1 Inspektion einer Wasserversorgungsantage: Festiegung des Untersuchungsumfanges

2.3 Metheden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der uBeren Beschafferheit einer Vwasserprobe gemaB NORM M 6620:2012
oxtherm: CNORM i §520:2012, Cck.Code: 8659

3.0 Bestimmung der Temperatur im Wasser geman GCNORM M 6616:1994
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994, Dok.Code: 7568

4.) Bestimmung des pH-Verts gemdf DIN EN ISO 10523:2012
Ext.Norm: DIN EM IS0 10523:2012, Dok.Code: 7512

5.} Bestimmung der elekirischen Leitfahigkeit gemas ONORM EN 27888:1393 (Bezugstemperatur: 20°Cy
Ext.Norm: ONORM EN 27588:1993, Dok.Cede: 7511

6. Bestimmung von Ammenium - Verfahren mittels FlieBanalvtik {CFA} und spektrometrischer Detektion gemaB EN IS0 11732:2005
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005, Dok.Code: 7551

7. Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen gemas EN IS0 6222:1599
Ext.Neorm: EN ISO 622211859, Dok.Code: 7454

8.) Nachweis und Zahlung von Escherichia colf und coliformen Baktarien nach EN IS0 9308-1:2014
Ext.lNorm: EN ISO 93G8-1:2014, Dck.Code: 7495

9.} Machweis und Z3hiung vor intestinalen Erterokokken - Verfahren durch Membranfiltration gemaB EN 150 7899-2:2000
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: 7527

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Norbert Inreiter e.h. --- Ende des Priifberichts ---
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GUTACHTEN

Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

Gutachter:

DI Dr. Norbert Inreiter
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serialNumber=203308992429,CN=AGES, O=AGES, C=AT

Unterzeichner
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AWTSSIGNATUR R e g
Serien-Nr. oLA750
Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1l.1.0
Parameter etsi-bka-moca-1.0

j Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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