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Auftragsnummer: 18128102

Kundennummer:
Externe Kennung:
Datum des Auftrages:
Rechnungsempfénger:
Priifbericht ergeht an:

6204101

T18-00676

30.10.2018

Marktgemeinde Oed-Ohling, Mostviertelplatz 1, 3362 Oed-Oehling

Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle
Marktgemeinde OED-Ohling

Probenummer: 18128102-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:
Lufttemperatur (°C):

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH

SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | DVR: 0014541 | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

T18-00676.1

30.10.2018

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

WVA Oed - Ohling GS2-WL-1510/012

WL-1510

Ortsnetz Betriebsgebiet Oed-West, Lagerhaus Aufenthaltsraum
024057

Alfred Miiller

29.10.2018

29.10.2018
AGES

Ja

Alfred Miller
bewglkt
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Institut flir Hydroanalytik Linz
Wieningerstrafie &, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

30.10.2018 - 05.11.2018

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontralie 1
Herkunft des Trinkwasser Es handeit sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Rickschiuss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung !asst einen Riickschiuss auf die ; 1
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu. !
Riickschluss auf Diese Untersuchung !asst einen Rickschluss auf die f L
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu. 3
Angewendete S . ?
a s |

Wasseraufbereitungsverfahren S \,Vasserat.‘b.gfilfung e - _L__l_ .
Verteilte Wassermenge 220,0 m3/d i
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung i 1
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K
Messungen vor Ort |
Wassertemperatur 15,5 gdC + | 3
pH Wert {vor Ort) 7,87 6,50 - 9,50 i 4
Leitfahigkeit (vor Ort) 521 max. 2500 pS/em | 5
Férbung (vor Ort) farblos, kiar | 2
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 2
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz | 2
Mikrobiologische Parameter |
7 - - Cim . . o |
Kolorlleblldende Einheiten bei 22°C 4 max. 100 KBE/m | &
Bebriitungstemperatur |

- . - . © o) :
kolorlnebildende Elnhexten bei 37°C i max. 20 KBE/m! | 6
Bebrlitungstemperatur |
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/1COml | 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100mi | | 7
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100mlL| | 8
Allfaillig verwendete Abkiirzungen:
PW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicnt auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ...oeen Parametenvert {"Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht testimmbar {unternaib der Bestimmungsgrenze=[Wert]}

K ... Kommentar
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Institut fur Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz I ' ) S

Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

Probenummer: 18128102-002

Externe Probenkennung: T18-00676.2

Probe eingelangt am: 30.10.2018

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Oed - Ohling GS2-WL-1510/012
Anlagen-Id: WL-1510

Probenahmestelle: Ortsnetz Oed, Kindergarten, Kiiche
Probestellen-Nr.: 011966

Probenehmer: Alfred Miiller

Probenahmedatum: 29.10.2018

Probenahmedatum: 29.10.2018

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Alfred Muller

Untersuchung von-bis: 30.10.2018 - 05.11.2018

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 1
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die 1
Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die 1
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete ; '

Wasseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 1
Verteilte Wassermenge 220,0 m3/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 16,1 grd C 3
pH Wert (vor Ort) 7,76 6,50 - 9,50 4
Leitféhigkeit (vor Ort) 520 max. 2500 uS/cm 5
Farbung (vor Ort) farblos, klar 2
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 2
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 2
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur ! max. 100 KBE/ml 6
koloniebildende Einheiten bei 37°C 2 max. 20 KBE/ml 6
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Leitung: DI Or. Norbert Inreiter

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N { K

Bebriitungstemperatur |

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100m! L 7
£ T

Coliforme Bakterien 8] max. 0 KBE/100mi | | 7

Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml | 8

Allféllig verwendete Abklrzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahran

PW .... Parameterwert ("Grenzwert™) X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wertl... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges

2) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der &uBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe gemaB GNORM M 6620:2012
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012, Dok.Code: 8689

3.) Bestimmung der Temperatur im Wasser geman ONORM M 6616:1994
Ext.Norm: QNORM M 6616:1994, Dok.Code: 7508

4.) Bestimmung des pH-Werts gemaB DIN EN ISO 10523:2012
Ext.Norm: DIN EN ISO 10523:2012, Dok.Code: 7512

5.) Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit gemas ONORM EN 27888:1992 (Bezugstemperatur; 20°C
Ext.Norm: ONORIM EN 27888:1992, Dok.Code: 7511

6.)  Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen geméaB EN ISO 6222:1999
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999, Dok.Code: 7494

7.) Nachweis und Zshlung von Escherichia coli und coliformen 8akterien nach EN ISO 9308-1:2014
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 7495

8.) Nachweis und Z&hlung von intestinalen Enterokokken - Verfahren durch Membranfiltration gemiB EN ISO 7899-2:2000
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000, Cok.Cede: 7527

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Norbert Inreiter e.h. --- Ende des Priifberichts ---
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GUTACHTEN

Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Gutachter:

DI Dr. Norbert Inreiter

w2TFoCwzaPkj /w4 /bTy/ApAD6Kc] fm3XSbeHXpSzvCWpdG31AAtxAcdBOYhLI8EPC3W/KbZHASWN
1j9wVsfYnPV+aSSZspM81lZLmNO9kriwj2URSgsztCniF4ADVBwW] 797hZCSiGBYK1YPXen6dTudBW
Signaturwert ¥BPc94aqimmkHgFPsbR3puJYtsHBganGU1TyRecsRheBKwuXv1l7bsbWkiIKLmQbNbdBRbaDwDhKC £
LEBWrwvoPxQPD21HuYP00£Z9Dz0g404jdirk3dgbpkMtTeWTXENTkhhZhsJz /2HgXmN499£2 tx8u
/6dc6iCYSBVQx267P/1UF1shV1aTtWTws 7VkFw==

EMAIL=hans.radowan@ages.at, serialNumber=203308992429, CN=AGES
Agentur filir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH, OU=AGES
Unterzeichner Agentur fir Gesundheit und Ernidhrungssicherheit GmbH, O=AGES
Agentur flir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH, C=AT

ABENTIIS . .
gg;ﬁwmq /'S Datum/Zeit-UTC 2018-11-05T15:41:182

5 n ;' CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,
L O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr
AGES i Aussteller-Zertifikat | o =7 0
AR [ serien-Nr 1374133028
Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1l.1.0
Parameter etsi-bka-moa-1.0

: Dieses Dokument wurde amtssigniert.
: Prifinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
| finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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