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Fax: +43 50 55541119
E-Mail: dominik.zauner-froehlich@ages.at
Dok. Nr.: D-18986605

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegensténde und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Prifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berticksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsatzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 22135665

Kundennummer:
Externe Kennung:
Datum des Auftrages:
Rechnungsempféanger:
Priifbericht ergeht an:

6204101

T22-00825

10.11.2022

Marktgemeinde Oed-Ohling, Mostviertelplatz 1, 3362 Oed-Ohling

Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

Amt der Niedertsterreichischen Landesregierung / Datei iiber Schnittstelle
Marktgemeinde OED-Ohling

Probenummer: 22135665-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

T22-00825.8

10.11.2022

Privatprobe

Trinkwasser

aufbereitetes TW

Routineuntersuchung - aufbereitetes Trinkwasser
aufbereitetes Trinkwasser

laut Parameterliste

Anlagenbezeichnung: WVA Oed - Ohling GS2-WL-1510/012

Anlagen-Id: WL-1510

Probenahmestelle: Ortsnetz Oed, Kindergarten, Kiiche

Probestellen-Nr.: 011966

Probenahmedatum: 09.11.2022

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Alfred Miiller

Witterung bei der Probenahme: bewdlkt

Lufttemperatur (°C): 6,0

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH %
SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien :
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fiir Hydroanalytik Linz

Wieningerstrae 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

AGES|

Untersuchung von-bis: 10.11.2022 - 15.11.2022

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um kein Misch- oder Wechselwasser. 1
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Rickschluss auf die Beschaffenheit 1
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Rickschiuss auf die 1
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete -

Wagsseraufbereitungsverfahren Enthartung 1
Verteilte Wassermenge 220,0 m3/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 14,1 grd C 2
pH Wert (vor Ort) 7,69 6,50 - 9,50 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 541 max. 2500 pS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 6 max. 100 KBE/m 6
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur 14 max. 20 KBE/ml 6
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 1 max. 0 KBE/100ml 7
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 8
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/100ml 9

Aliféllig verwendete Abkdrzungen:

IPW .o Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ...t Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Institut flir Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Probenummer: 22135665-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T22-00825.9
10.11.2022
Privatprobe
Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW
Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WVA Oed - Ohling GS2-WL-1510/012
WL-1510

Ortsnetz Betriebsgebiet Oed-West, Lagerhaus Aufenthaltsraum
024057

09.11.2022
AGES

Alfred Mdller
10.11.2022 - 15.11.2022

AGES|

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 1
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um kein Misch- oder Wechselwasser. 1
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung igsst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 1
Verbraucher beim Verbraucher zu.
Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die 1
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.
Angewendete . .
Wasseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung 1
Verteilte Wassermenge 220,0 m3/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort
Wassertemperatur 14,2 grd C 2
pH Wert (vor Ort) 7,72 6,50 - 9,50 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 531 max. 2500 KS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebriitungstemperatur 6 max. 100 KBE/ml 6
koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebriitungstemperatur 1 imax. 26 KBE/ml 6 i
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
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Leitung: Dr. Bernd Reichl

")
Institut fir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AGI ;l,S

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Coliforme Bakterien 1 max. 0 KBE/100ml 7
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 8
Allféllig verwendete Abkdrzungen:

IPW .. Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinwels auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW i Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

1)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges

2.)  Bestimmung der Temperatur im Wasser gemaB ONORM M 6616:1994
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994, Dok.Code: 7508

3)  Bestimmung des pH-Werts gemaf DIN EN 1SO 10523:2012
Ext.Norm: DIN EN ISO 10523:2012, Dok.Code: 7512

4.)  Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit gemaB ONORM EN 27888:1993 (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: ONORM EN 27888:1993, Dok.Code: 7511

5.)  Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe gema3 ONORM M 6620:2012
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012, Dok.Code: 8689

6.)  Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen gemaB EN IS0 6222:1999
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999, Dok.Code: 10643

7.)  Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien nach EN ISO 9308-1:2014
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649

8.) Nachweis und Zahiung von intestinalen Enterokokken - Verfahren durch Membranfiltration gemé&s EN ISO 7899-2:2000
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000, Dok.Code: 10639

9.)  Nachweis und Zdhlung von Pseudomonas aeruginosa mittels Membranfiltrationsverfahren gemaB ONORM EN ISO 16266:2008
Ext.Norm: ONORM EN ISO 16266:2008, Dok.Code: 10640

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Fréhlich e.h.  ----- Ende des Priifberichts -----
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Leitung: Dr. Bernd Reichi

"
Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AGI ;; S
GUTACHTEN

Das Wasser beider im Rahmen des Auftrags beprobten Entnahmestellen ENTSPRICHT - abgesehen von
Uberschreitungen des Indikatorparameterwertes (Richtwertes) fiir die Coliformen Bakterien - im Rahmen des
jeweils durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Bezugnehmend auf die angefiihrten Richtwertiiberschreitung wird angemerkt, dass sich diese fiir vorliegenden
Befund im Toleranzbereich bewegen und daher aus gutachterlicher Sicht derzeit keine weiteren MaBnahmen
erforderlich sind.

Im Sinne des Vorsorgeprinzips wird aus gutachterlicher Sicht eine mikrobiologische Kontrolluntersuchung im Rahmen
der betrieblichen Eigenkontrolle (im Sinne der Eigeniiberwachung) nach kréftigem Spiilen aller betroffenen
Anlagenteile innerhalb der nichsten 3 Monate angeraten, um die weitere Entwickiung der mikrobiologischen
Beschaffenheit des Trinkwassers zu (iberwachen und ggf. rechtzeitg MaBnahmen setzen zu kénnen.

Gutachter:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Fréhlich

| IIBFRiEQ6XLZNYS21tvGZVETJ4UXFblgx+f£Cjdds 1EbrkfkcF70xih7tJ6+h031z0xCXTsakK |
hfDbikKMjATGoxKsbgnk75c) 6klr+Q)I4dcNPBK14 IMUW] £ gdMw61y5COvbXSXgSLETHULMS
Ko3zs/pLt+1NrzDBgcRFANCHYUD] qEWbyALWxS52V3WForQcVwlDknTP+5wWKUhDNSPzI£CRE
Km0S3d/eqA+ELKuvQWLk8bE3IMLgYPOqbgPZ1lrqfvKs fNYOeevgnOCz+£3YdC99S3F00£fUBcm
mjbtme4gyKgUwg38z0kobWFAbaDMOANbExjOVN/r10ZDREYp] A==
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‘ Signaturwert
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‘ serialNumber=586178147653 CN=Agentur fir Gesundheit

| Unterzeichner und Erndhrungssicherheit GmbH C=AT
P [ Datumizeit-UTe 2022-11-15T12:49:26% ' -
&Q%i . CN=a-sign-corporate-07, OU=a—signM7 , O=A~- ]
L . j:(f = | Aussteller-Zertifikat _ ggﬁzﬁvgiiéhi.Grsn]igﬁ?gig;itssysteme im elektr.
AGES) | [ T - |
@ i Serien-Nr. | 419848915
‘ jMode - urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:vl.1.0

etsi-bka-moa-1.0

Parameter

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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